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Prélevements et analyses du plomb acido-soluble dans les poussiéres au sol a l'intérieur et I'extérieur
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Informations relevées lors de lintervention :

= Qucuns travaux n'ont été réalisés recemment dans l'établissement.

» Le nettoyage est effectué quotidiennement avec balai humide sur les sols. Les revétements dans
la cour sont nettoyés une fois par an au nettoyeur a haute pression. Pour le jardin privée pas de
renseignements disponibles lors de notre intervention.

» La présence d'une feuille de plomb sur un balcon au 1¢ étage attenant a une classe, a été

constatée. Cela a été signalé aux services de la Ville en vue de supprimer l'accessibilité aux
enfants.
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PRELEVEMENTS ET RESULTATS D'ANALYSE

La méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol est réalisée selon la norme NF X 46-032.
Le prélevement des poussiéres est effectué a l'aide de lingettes, suivi par lanalyse qui comprend une phase
d'extraction du plomb acido-soluble suivie par le dosage par spectrométrie d'absorption atomique.

Les résultats d'analyse sont exprimées en microgrammes par métre carré (ug/m2) de surface.

Nom de lopérateur du prélevement : G. Macary

Marque et Numéro de lot de la lingette : Prodene Aseptil 081 B221 exp 02/2020

Surface du gabarit : (0.40 x 0.25) m?

Date de prélevement des échantillons : 31 juillet 2019

Un échantillon témoin a été effectué : Témoin < 50 pg/m?

Tableau 1: résultats d’analyses des prélévements a lUintérieur des locaux

Date de l'analyse des échantillons : 31 juillet 2019

N Concentration
7 Lieu et localisation du L s
Référence de s Nature des Propreté visuelle surfacique en .
. " prélevement S Observations
léchantillon » parements de la surface plomb acido-
dans la piece
soluble (ug/m?)
P1 1¢" étage
Classe n°3 Linoléum P re <5
190508/190731/003 oreu e 0
Centre
1" étage
P2 Classe n°2 attenant au EiatEtnn Moyennement 158
190508/190731/004 balcon Propre
Centre
p3 1¢" étage
Classe n°1 Linoléum Propre <
190508/190731/005 i e "ar 50
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Lieu et localisation du

Concentration

Reference de A Nature des Propreté visuelle surfacique en g
£ A prélevement i Observations
l'échantillon . parements de la surface plomb acido-
dans la piéce
soluble (png/m?)
P4 1¢" étage
i i > r <50
190508/190731/006 Dortoir Linoléum Propre
Centre
P5 1°" étage
Couloi p t p 123
190508/190731/007 ey SheHs e
Centre
PG 1°" étage
Couloi C L P 73
190508/190731/008 ouloir arrelage ropre
Centre
Rez-de-chaussée
et Réfectoire Linoléum Propre 58
190508/190731/009
Centre
Rl Re;-iglei;::uj:ee Linoléum IGHENICTTeH <50
190508/190731/010 4 Propre

Centre
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Rez-de-chaussée
i Salle des maitres Linoléum fleuennement <50
190508/190731/011 Propre
Centre
P Re!-d;-rzzc:)ussee Carrelage Phlmgenmenmiemnt 73
190508/190731/012 g Propre
Centre
PN Rez-de-chaussée
des AS (& L P
190508/190731/013 Salle des ASEM arrelage ropre ns
Centre
Rez-de-chaussée
e Loge Carrelage Propre 243
190508/190731/014 9 4 B
Centre
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Tableau 2 : résultats d’analyses des prélevements a U'extérieur

Concentration

Référence de Lieu et localisation du Nature des Propreté visuelle surfacique en .
i i 3 Observations
l'échantillon prélevement parements de la surface plomb acido-
soluble (ug/m?)
P13 Rez-de-chaussée .
. N S
190508/190731/015 Jardin privé PaNe ale 4140
Rez-de-chaussée
P14 Perron
190508/190731/016 donnant sur la cour Marbre sate Lo
Centre
P15 Rez-de-chaussée
(& C tch P
190508/190731/017 our aoutchouc ropre 53
Centre
Rez-de-chaussée
e Cour Laminé Sale 833
190508/190731/018
Toboggan
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Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des acces aux batiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des acces aux batiments.
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concLusion

€n conclusion, 16 prélevements ont été réalisés sur site le 31 juillet 2019.

Les concentrations surfaciques en plomb des prélevements de poussieres a lintérieur des locaux
sont trés inférieures au seuil de 1000 ug/m? (arrété du 12/05/2009 relatif au contréle des travaux en
présence de plomb réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique).

A lintérieur de lécole, toutes les concentrations relevées dans les locaux sont inférieures d
70 pg/m?2, hormis dans la classe n°2 (P2) ou la concentration est de 158 pg/m?, dans les couloirs (P5,
P6) ou les concentrations sont de 123 et 73 ug/m?, dans le préau (P10) ou la concentration est de
73 ug/m2, dans la salle des ASEM (P11) ou la concentration est de 115 pg/mzet dans la loge (P12) ou
la concentration est de 243ug/m?

La valeur 70 pg/m?2 est citée comme repeére par référence au seuil d'intervention rapide défini dans
lannexe 4 de linstruction n°DGS/ERT/EAZ/EA3Z/EA4/2016/283 du 21 septembre 2016 relative au
dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions.

A Uextérieur de 'école, les concentrations relevées sont pour le jardin privé (P13) 24 148 pug/m?, pour
le perron (P14) 1755 pg/m?2, pour la cour (P15) 53 pg/m?2 et pour le toboggan (P16) 833 ug/m?2.

Nom et signature du technicien Nom et signature de lingénieur
La chef du Service Parisien/le Santé Environnementale

G. Macary
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