Délégation Départementale de Paris

Immeuble Curve, 13 rue du Landy, 93200 Saint-Denis
Controle Sanitaire des Eaux, tel : 01.44.02.08.73

Délégation départementale
s Paris

Unité de distribution : EST

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

(application des articles R.1321-1 a R.1321-63 du code de la santé publique)

RESEAU DE DISTRIBUTION PARISIEN
PERIODE : AOUT 2026

Lieux de préle t P ot Unite | Mini M Maxi 'I}l'mltes e‘: Nombre de . L i .
ieux de prélévements arameétres nité inimum | Moyenne | Maximum ré erer;_;:i e Do Commentaires de la délégation départementale de Paris
qualité
Température °C 21,9 24,7 26,7 25 4
Analyses en distribution Turbidité NFU 0,0 0,1 0,2 2 0
(réseaux publics et -
réseaux intérieurs Chlore libre mg(ClI2)/L 0,0 0,1 0,2 - 0
d'immeubles) Conductivité uS/cm 483.0 510.4 52801 200<x<1100 0 Sur les 14 échantillons préleveés, les résultats d'analyses sont conformes a
- - - la réglementation pour I'ensemble des paramétres étudiés.
pH unité pH 7,5 7,7 8,0 6,5<x<9 0
Fer pg/L 0,0 13 18,0 200 0 Néanmoins, quatre échantillons prélevés en réseaux intérieurs
Svnthese des résultats - d'immeuble ont mis en évidence des températures ne satisfaisant pas les
M portant sur 14 Nitrates mg/L 9,1 11,5 18,9 50 0 références de qualité (25°C).
prélévements Ammonium mg/L 0,0 0,0 0,0 0,1 0
— - Les prochains prélévements permettront de déterminer si ces
Escherichia coli n/(100mL) 0,0 0,0 0,0 0 0 dépassements étaient ponctuels.
Bactéries sulfito-réductrices |n/(100mL) 0,0 0,0 0,0 0 0
Entérocoques n/(100mL) 0,0 0,0 0,0 0 0
Coliformes totaux n/(100mL) 0,0 0,0 0,0 0 0
*: valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique
Lieu de prélévement Paramétres Unité Résultats leltes::;Iei:eé:ence g Nombre de dépassements Commentaires de la délégation départementale de Paris
Calcium mg/L 70,3 - 0
Analyses en production Chlorures mg/L 27,4 250 0
(sur l'eau traitée) avant
mise en distribution de Dureté (TH) °f 221 - 0
I'unité de distribution
EST Fluorures mg/L 0,3 1,5 0
Nitrates mg/L 9.7 50 0 Surl echantlllon pr‘eleve, Ie§ résultats d'analyses §ont c’onfo.r'mes ala
réglementation pour I'ensemble des parametres étudiés.
Synthése des résultats Sodium mg/L 13,1 200 0
portant sur le prélévemen
réalisé sur le réservoir deg| Sulfates mg/L 452 250 0
Lilas.
Somme des pesticides ug/L 0,0 0,5 0
P rp(yuetﬂrecteur de la délégation départementale de Paris,
g - ar délégation,
AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE - 20 P 9
( E = amille SCHMITT, responsable de la cellule Qualité des eaux

N.B. : toute anomalie observée fait 'objet d'analyses complémentaires pour infirmer ou confirmer les résultats. En cas de nécessité, des actions immédiates sont entreprises.



